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貯水槽水道巡回サービス実施状況

～貯水槽水道の巡回サービスについて～

千葉県水道局技術部給水課

給水装置室
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１ 巡回サービスの実施状況

【平成１９年度】

◆実施数 ４，３８６箇所

・点検数 ２，３７４箇所（５４．１％）

・直結済 ３４９箇所（ ８．０％）

・水槽、建物無 ６３箇所（ １．４％）

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 １，４５６箇所（３３．２％）

・未着等 １４４箇所（ ３．３％）
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１ 巡回サービスの実施状況

54.1%

8.0%

1.4%

33.2%

3.3%

点件数

直結済

水槽、建物無

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

未着等

100.0%件4,386実施数

3.3%件144未着等

33.2%件1,456ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

1.4%件63水槽、建物無

8.0%件349直結済

54.1%件2,374点件数

割 合件 数項 目
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２ 貯水槽管理状況

77.1%

21.7%

0.5%

0.7%

適正 注意 改善 点検不能
100.0%2,362点検件数計

0.7%16点検不能

0.5%11改善

21.7%513注意

77.1%1,822適正

割合箇所数内 容
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

５ｍ3以下

５ｍ3から１０ｍ3

１０ｍ3以上

全体

容
　

量

割　合

適正 注意 改善 点検不能

３ 貯水槽容量別管理状況
点検数 ２，３６２箇所

2,362 16 11 513 1,822 全体

779 2 1 64 712 １０ｍ3以上

438 5 6 81 346 ５ｍ3から１０ｍ3

1,145 9 4 368 764 ５ｍ3以下

全体点検不能改善注意適正
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４ 貯水槽容量別残量塩素濃度状況
測定数 ２，２５２箇所

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.0ｍ3以下

5.1ｍ3～10.０ｍ3

10.1ｍ3～50.0ｍ3

50.1ｍ3以上

全体

容
　

　
量

割　　合

０．８以上 ０．６０～０．７９ ０．４０～０．５９
０．２０～０．３９ ０．１０～０．１９ ０．１０未満
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樹脂製,

88.3%

その他,

2.8%

コンクリート

製, 7.7%

ステンレス

製, 1.2%

５ 貯水槽種類別残留塩素濃度状況

測定数 ２，２５２箇所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

樹脂製

コンクリート製

ステンレス製

その他

全体

水
槽

種
類

別
割　合

０．８以上 ０．６０～０．７９ ０．４０～０．５９

０．２０～０．３９ ０．１０～０．１９ ０．１０未満

設置数
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６ 貯水槽水温別残留塩素濃度状況
２，２４４箇所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15℃未満

15～20℃未満

２０℃以上

合計

水
温

別

割　合

０．８以上 ０．６０～０．７９ ０．４０～０．５９

０．２０～０．３９ ０．１０～０．１９ ０．１０未満
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貯水槽内から蛇口までの塩素消費量
(参考データ)

貯水槽内 蛇口

0.1mg/ℓ

0.4mg/ℓ

0.3mg/ℓ
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７－１ 貯水槽の点検状況

周囲の状況 上部の状況
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７－２ 貯水槽の点検状況

マンホールの状況 オーバーフロー管の状況
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７－３ 貯水槽の点検状況

採水の状況 水質検査の状況
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７－４ 貯水槽の点検状況

点検結果の説明 巡回車両
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８ おわりに

• 貯水槽水道への取組みについて設置者の

理解と協力を得るために引き続きPRを実施
していきます。

• 貯水槽設置状況により残留塩素の傾向に
ついてデータの蓄積・整理をしていきます。

• おいしい水づくりに向けた局独自の「貯水槽
水道対策ガイドライン」を作成 し、 設置者に
適正管理のお願いをしていきます。
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ご清聴ありがとうございました


